
宜治理措施前的 37.97%上升到 85.42%(P<0.01)。

从职业病的检出情况看出 ,采取适宜治理措施前后职业病

检出率两者差异无显著性(P >0.05), 这一方面与职业病的发

病时间较长 ,乡镇企业职工变动性大 、接触有害因素时间短有

关;另一方面职业危害治理远期效应还没显示出来 , 因此 , 职业

病的检出率还不能充分反映职业危害的治理情况。 治理前后

观察对象的检出率两者之间差别有极显著性(P<0.01), 这与

观察对象发病时间短 、职业危害状况改善后 , 其检出率就会下

降有关。

上述结果说明 , 我们采取的治理方法 , 是适合本地区的

尘 、 毒 、 噪声治理的适宜技术。但是还应看到 , 矽尘 、 水泥

尘和其他尘的合格率仍然不高 , 这说明治理措施等方面还有

差距 , 一是乡镇工业建厂因陋就简 , 职业危害严重;二是乡

镇工业经济实力还不够雄厚 , 达不到理想治理效果;三是我

们采取的适宜措施对某些部位的污染源治理不够有力 , 还需

今后改进和探索。

某公司清洗机通风排毒系统改造前后效果评价
Evaluation on the reformation of the ventilation system of washing-machines in a company
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　　摘要:对某公司清洗机通风排毒系统改造前后效果进行
比较与评价 ,为改善类似作业环境提供了依据 。
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通风排毒设备是改善有毒有害作业环境的主要措施。 某

公司清洗机原来的通风排毒系统因设计不合理 , 作业岗位空气

中三氯乙烯清洗液浓度超过国家卫生标准。根据卫生监督部

门的意见 ,该公司对清洗机的通风排毒系统进行了改造。我们

对该系统改造前后的通风参数和作业岗位三氯乙烯浓度进行

了卫生学评价 ,其结果如下。

1　内容与方法

1.1　内容　以某公司制造的 2 台三氯乙烯清洗机通风排毒系

统改造前后 ,通风系统的技术参数及车间空气中三氯乙烯浓度

的检测 ,比较其效果。

1.2　方法　通风排毒系统的风速 、通风量的测定采用国产 SY-

100 比托管连接倾斜压力计测试 , 控制风速使用 QDF-2A 型热球

式电风速计测试 ,车间空气中三氯乙烯浓度用 GC-9A 型气相色

谱仪按《车间空气检测检验方法》(第 3 版)的要求执行。

2　结果与分析

2.1　通风排毒系统设计　原有的通风排毒系统设计不合理 ,

通风柜的局部排风与清洗室的全室通风合在一起 , 降低了局

部排风效果;整个系统选用了风压低的轴流风机做动力 , 使

系统的通风量不足 , 控制风速达不到要求;清洗机逸散的三

氯乙烯不能及时排到室外 , 使车间空气中的浓度严重超标。

经过改造的该系统将局部排风与全面通风完全分开 , 风机改

用最新型的高风压 、 大风量的斜流式风机 , 使系统的风量满

足了要求 , 工人操作处的控制风速也达到了标准要求。测试

结果见表 1。

表 1　通风排毒系统控制风速及通风量测试结果 m/ s

清洗机名称
控　制　风　速

改造前 改造后
经验风速

管径 (m)

改造前 改造后

管道风速 (m/ s)

改造前 改造后

实测风量 (m3/ h)

改造前 改造后

设计风量

(m3/ h)

R-1清洗机 0.2 0.7 0.5以上 0.2×0.2 0.4×0.4 6.1 6.2 878.4 3 571.2 2 500

R-2清洗机 0.3 0.8 0.5以上 0.2×0.2 0.4×0.4 4.8 5.3 695.5 3 052.8 2 500

2.2　系统改造前后的作业环境中三氯乙烯浓度检测 (表 2)

表 2　作业环境三氯乙烯浓度测试结果 mg/m3

测定地点
改造前

样品数 平均浓度

改造后

样品数 平均浓度

国家卫

生标准

R-1清洗机操作处 6 126.1 4 5.4 30

R-2清洗机操作处 6 19.0 5 7.8 30

清洗室中 3 46.2 4 3.0 30
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　　从表 2 的结果表明 , R-1、 R-2 和清洗室中改造后的测定

结果分别比改造前降低了 22.4 倍 、 1.4 倍和 14.4 倍 , 同时改

造后的车间空气中三氯乙烯浓度均符合国家卫生标准要求。

3　结论

本次评价结果显示 , 某公司 R-1 、 R-2 两台清洗机的通风

排毒系统经过改造 , 使其通风排毒效果有了明显提高 , 作业

工人的劳动条件得到了改善 , 作业环境基本上符合卫生要求。

但今后仍须加强管理 , 进行职业卫生和自我防护的宣传教育

工作 , 督促工人作业时配戴好个体防护用具 ,使用好通风排毒

设施 ,以保护职工免受职业病危害的影响 , 促进职工的健康。

(此项工作在大连市职业病防治院孙本志主任医师指导下完成 ,

在此致谢。)
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